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Agenda
ÅEntwicklung und Stand von Biogas in TH

ÅEEG 2014 und dessen Konsequenzen 

ÅGärrestlager Funktion, Bedarf, Potential

ÅÖkonomische Perspektiven für 
ïNeubau von BGA

ïNeue GRL für den Bestand landwirtschaftlicher  BGA

ÅFlexibilisierung als Perspektive ?

TLL, Reinhold 2014 
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BGA in Thüringen - Übersicht 
www.tll.de/ainfo

Betreiber: AgroPower GmbH  Co. KG

Größe:

1200 m³ Rührkessel

1200 m³ Nachgärer

BHKW:               

100 kW MAN 

BHKW (Gas-Otto-

Motor)

Substrat:

Rindergülle, Stallmist

Sonstiges:  

Reine Wirtschaftsdüngervergärung

Planer/Errichter: 

AgroPowerGmbH  Co. KG

Inbetriebnahme: 2008

105. Biogasanlage Großrudestedt

TLL, Reinhold 2014 

- > 90 % der BGA in den Landwirtschaftsbetrieben

Ą kaum Substrathandel u. keine Wirkung auf Pacht

- kaum NAWARO/Trocken vergärungsanlagen 

> 75,6 % Wirtschaftsdünger am Substratmix

- Nutzung von: 77 % der Rindergülle, 45 % der Schweinegülle 

32 % des Stallmistes,  112 % des HTK (Importe)

-Flächenverbrauch Summe: 52 Tha (ca. 6,5 % der LF)

Mais 27,7 Tha, AWS 7,2 Tha, Getreide 11,7 Tha 

GPS 4,8 Tha, ZR, K, é 0,5 Tha 

- Versorgung von ca. 300.000 Haushalten

mit Strom bei  zunehmender 

Wärmenutzung

241 BGA nach EEG(1.1.2014),

(436 kW/ landw. BGA)

dar. 30 Satelliten BHKW

plus 8Abfall-BGA und 

6 Methaneinspeiseanlagen

121 MW inst. = 0,15 kW/haLF
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Geltungsdauer : 4 Jahre 5 Jahre 3 Jahre 2,5 Jahre

EEG 2000                         EEG 2004                  EEG 2009

EEG-Novellen Ą unstetiger Anlagenbau

Jährlicher Zubau BGA in TH

TLL, Reinhold 2014 

Gülle NAWARO 500 kW      150kW BGA Einspeisung

+ Bioabfall Trockenvergärung      + 30 % Gülle Markt

75 kW Gülle?

?
EEG 2012 EEG 

2014
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Vom Eckpunktepapier Gabriel 17.1.14 über den 

Referentenentwurf bis zum Gesetzentwurf 7.4.2014

Å BGA Ausbau ïmax. 100 MW/a ïBrutto

Å Einsatzstoffbonus I und II ïgestrichen - gestrichen

Å Gasaufbereitungs-, u. Managementprämie sowie Grünstromprivilegï

gestrichen ïFormaldehydbonus bleibt für Bestand (Statt nur 5 a)

Å Biomasse-Vergütung - 15 ct/kWh Wind 19/8 ct/kWh, Photo 10 ct/kWh  -

Biogas: 13,66 ct ./kWh bis 150 kW 11,78 ct/kWh bis 500 kW,

Å Direktvermarktung 2015- > 500 kW; 2016- > 250 kW, 2017- > 100 kW ïPflicht (Neubau)

Å Flexprämie Bestand ïnach EEG 2014 ïnach EEG 2012, aber Bestand 

max. 1350 MW Zusatzleistung, Neubau 40 ú/kW = 0,9 ct/kWh = 68 % EEG 2012 

Managementprämie 0,2 ct ((fest ohne Degression, schon eingepreist)

Å Eigenstrom - EEG Umlage ist zu zahlen ïIndustrieteilbefreiung 85 % = 1 ct

+ EEG ïEigenstrom     60 % = 2,5 ct

Å26./27.6. Bundestag, 11.7. Bundesrat. 1.8.2014 In Kraft 
TLL, Reinhold 2014 
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Vergütung in BGA
ohne Ăkleine G¿lleanlageñ, ohne Technologie- u. FormaldehydïBonus;  35 % KWK; 

25 % Prozesswärme; Fütterung: 50 % Mais, 30 % Rindergülle, 20 % GPS
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TLL Jena 2012,  Reinhold                                                           

kein 

BGA-

Neubau

ab 1.8.14
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Ökonomische Wirkung der 

EEG Stufen (60 % Mais, 40 % RG;  2,5 kg/m³d)

TLL, Reinhold 2014 
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Hilfsstoffe, -
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Wartung

Personal

Biomasse

Versicherung 

Kapitalbedingte
Kosten 

Stromerlös

Gesamterlöse
ct/kWh

   kleine Gülleanlage (7 ¢ϵ/kW)                   BGA > 75 kW        

      Gülle                   +20 % NAWARO             Gülle 5000 m³ und Stallmist (1 ϵ/t)         

Güllemenge: 12200m³ 4000 m³ 5000 m³ 5000 m³

Wirtschaftlichkeit: Neubau 2014
kostenarme Reststoffe z.B. Gülle

TLL, Reinhold 2014 

Hauptursache 
für den Kostenanstieg 

bei 20 % NAWARO 

sind: 

- NAWARO-Kosten

- Nicht-Befreiung von 

150 d Verweilzeit
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Weitere geplante  Regelungen 

EEG 2014

ÅNeuanlagenĄ100 % BHKW-Überbauung

ïVergütung von 50 % der installierten Leistung, 

Ą 500 bis 1000 ú/kW investive Mehrkosten

ÅAltanlagen Ą Höchstbemessungsleistung

ï2013 BGA = 90 (95 ?)% der installierten Leistung

ïProblem für alle 2011 und 2012 Anlagen und für 

Erweiterung in 2012/2013

ïBestandsschutz ??? Ą Klagewelle ?

ïAustausch des BHKW Bis zu welcher Größe? - Welches 

EEG gilt ? - Wie wird die Vergütung ermittelt ?  

TLL, Reinhold 2014 
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BGH-Urteil Ąweiter Anlagen-

begriff  Vergütungsermittlung
Zubau eines BHKW zur Flexibilisierung

Å Inbetriebnahmejahr der Anlage Ą EEG Novelle 

Å Zubaujahr des neuen BHWK Ą Anzahl Degressionsstufen, 

Vergütung: übereinander gestapelt

ïStrommenge des alten BHKW den ersten Vergütungsstufen zuordnen

ïStrommenge des neuen BHKW in die höheren Stufen mit Degression

ïNach EEG 2014 endet Vergütung mit Ende Bestandsanlage

TLL, Reinhold 2014 
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Wirtschaftliche Heraus-

forderungen für Bestandsanlagen

Vergütung ist fest ohne Inflationsausgleich

TLL Jena 2014,  Reinhold                                                           

ÅKosten senken 

ÅEinnahmen erhöhen

ïWärmeverkauf steigern 

ïAnlage erweitern 

(neues Zusatz BHKW)

ÅStrompreis sinkt, 

Substratausnutzung sinkt

ïAnlage flexibilisieren 

ÅBemessungsleistung 

bleibt 

ÅGärrestlager  = 

Zusatzgasspeicher 
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Kostengliederung BGA

ct/kWh Bemerkungen

Afa,  Zinsen 

Versicherung 
5é8

(0,8 % v. Invest)

Größen- u. EEG-Abhängig

(nicht mehr beeinflussbar)

Personalkosten 1,5 Leichte Steigerung (Tariflohn)

Wartung BHKW

BGA

1,3 (0,5 é2) 

1,5 (0,8é2,3)

größenabhängig, 

deutliche Steigerung, 
(da die 2. Lebenshälfte der BGA beginnt)

Prozessstrom 0,9 é1,1steigende Strompreise, 

EEG Umlage

Substratkosten 0 é 10 (14)gestiegene Agrarpreise, Mais-

knappheit (2013) é

Summe 10 é 25

TLL Jena 2012,  Reinhold                                                           

Kaum Kostensenkungspotential zu erkennen
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Faktor - Wärme

Wärmenutzung 2011 (Vergütung 21,6 ct/kWh)

TLL Jena 2012,  Reinhold                                                           

Mittel 28 %

Wärmeverwertung in Thüringer BGA 2012 

 (57 von 226 BGA erfasst; ohne Prozesswärme; Mittel 44,2 %)
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Mittelwert 44,2 %

Aber: geringe Anreize zur Wärmenutzung im EEG 2012 und 

keine Anreizeim EEG 2014
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Ökonomische Wirkung 

Wärmeverkauf

TLL, Reinhold 2014 
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Faktor - Nährstoffkreislauf

TLL, Reinhold 2014 

100 kg N/ha 

Zukauf gespart 

geschlossener  

P-Kreislauf
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Gemeinsamkeiten

zwischen Kuh und ĂBetonkuhñ

Milchkuh (1 GV) Parameter BGA-Mais (1 kW)

0,5 ha/GV Grundfutter Flächenbedarf 0,5é0,55 ha/kWinst.

80 - 90 kg/GV1)

(120 kg/GV brutto) 

N-Anfall 86 - 95 kg/kW

14 - 16 kg/GV P-Ausscheidung 16 ï18 kg/kW

100 - 110 kg/GV K-Ausscheidung 85 - 95 kg/kW 

1) Stall- und Lagerverlust berücksichtigt

Heizung 

30...55 ÁC

TLL, Reinhold 2014 

Vergleichbare Ansprüche 

ĄGleichbehandlung
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Veredlungsbesatz in den 

Landkreisen Niedersachsens

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

W
o

lf
e

n
b

ü
tt
e

l

H
e

lm
s
te

d
t

H
ild

e
s
h

e
im

G
o

s
la

r

O
s
te

ro
d

e

P
e

in
e

U
e

lz
e

n

W
o

lf
s
b

u
rg

, 
S

ta
d

t

H
a

n
n

o
v
e

r 
R

e
g

io
n

G
ö

tt
in

g
e

n

G
if
h

o
rn

H
o

lz
m

in
d

e
n

N
o

rt
h

e
im

S
c
h

a
u

m
b

u
rg

L
ü

c
h

o
w

-D
a

n
n

e
n

b
e

rg

H
a

m
e

ln
-P

y
rm

o
n

t

H
a

rb
u

rg

C
e

lle

H
e

id
e

k
re

is

N
ie

n
b

u
rg

 (
W

e
s
e

r)

O
s
n

a
b

rü
c
k
 S

ta
d

t

L
ü

n
e

b
u

rg

V
e

rd
e

n

W
ilh

e
lm

s
h

a
v
e

n
 S

ta
d

t

S
ta

d
e

A
u

ri
c
h

D
ie

p
h

o
lz

O
s
te

rh
o

lz

W
it
tm

u
n

d

O
ld

e
n

b
u

rg
 (

O
ld

b
) 

S
ta

d
t

L
e

e
r

F
ri
e

s
la

n
d

W
e

s
e

rm
a

rs
c
h

C
u

x
h

a
v
e

n

A
m

m
e

rl
a

n
d

R
o

te
n

b
u

rg
 (

W
ü

m
m

e
)

O
s
n

a
b

rü
c
k
 

D
e

lm
e

n
h

o
rs

t,
 S

ta
d

tr

O
ld

e
n

b
u

rg
 

E
m

s
la

n
d

G
ra

fs
c
h

a
ft
 B

e
n

th
e

im

C
lo

p
p

e
n

b
u

rg

V
e

c
h

ta

(G
V

 +
 k

W
 )

 /
h
a

 L
F

kWel./ha LF  (NMELVL 2011)

GV/ha LF (Landwirtschaftszählung 2010)

Ą BGA erhöhen den GV+kW-Besatz um 10 é30 %
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Ursachen für Maisanbau in 

Niedersachsen

Schweine 

und Puten

ÅMaisanbau wird bis auf Schweine- und Puten-Regionen durch GV-

Besatz (bis 3 GV/ha) dominiert und weniger durch Biogas 

Å Keine direkte Beziehung zwischen BGA-Besatz (0,05 é 0,5 kW/ha) 

und Maisanbau 

Tolerable Grenze ist überschritten 

TLL, Reinhold 2014 
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Prozessstrom 
(durch StrompreisĚĚmoderate bis deutlich Steigerung)

TLL Jena 2012,  Reinhold                                                           

Prozessstrombedarf
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Prozessstrombedarf % der Erzeugung

Mittelwerte: 8,6 W/m³ Faulraum bzw. 8,4 % der Erzeugung

Ą0,9 ct/kWh = 5 % der Vergütung, aber steigende Preise !!!

Ąneues GRL muss gerührt werden !! EEG -Umlage

ĄNetzparallelbetrieb (Überschusseinspeisung) überdenken  

Angstrührer
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Aus der Geschichte : Dezember 2003

Vorbereitung des EEG 2004

TLL, Reinhold 2014 

EEG Umlage: 
-Prognose 2014 

= 0,2 ct/kWh

-IST  2014

= 6,24 ct/kWh

Um Faktor 30

verschätzt
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Altmeiers ĂStrompreisbremseñ Ą

Gabriels EEG 2014 (Quelle: BEE Hintergrundpapier EEG Umlage, 2013) 

24 % der Umlage
Merit-Order-Effekt 

(Börsenpreis)

TLL, Reinhold 2014 

20 % der Umlage
Industriebefreiung


